


5. п. 61 ППР АПС в помещениях склада, гаража, 
прачечной, бани, морга не работают. ДПИ 
в комнате 402, коридор на 5 этаже и 
помещении перевязочной не работают

Находится в неисправном состоянии 
необходимо разработать проектно-
сметную документацию

Запланировано в 
мероприятиях по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 2017-
2019гг. 

6. п. А4, СП 
5.13130.2009 
Свод правил

Не защищены АПС помещение лифтового 
холла на 5 этаже, световые рекреации на 
5,4 и 3 этажах.

Не предусмотрено проектом

7. п. 53 НПБ Спец. Программа обучения 
пожбезопасности работников не 
согласована с органом исполнительной 
власти

Не согласовывалась

8. п. 108 ППР Не обработана деревянная конструкция 
сценической коробки и портьер 

Отсутствием средств Запланировано в 
мероприятиях по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 2017-
2019гг. 

9. п.24 ППР Не проведена поверка пожарных лестниц 
и ограждений на крышах.  (1 раз в 5 лет)

Отсутствием средств Запланировано в 
мероприятиях по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 2017-
2019гг. 

10. п. 13.14.6 СП 
5.13130.2009 
Свод правил

Приемно-контрольные приборы 
управления установлены на горючих 
стенах (панели МДФ) (хозблок)

Помещение хозблока не эксплуатировалось Запланировано в 
мероприятиях по 
проведению 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 2017-
2019гг. 



11. п. 4.2 СанПиН 
2.1.3.2630-10

Потолочное покрытие процедурных 
кабинетов отделений «Милосердие», 
«Сохранные», «Психогериатрическое» 
выполнены из материала, не 
позволяющего проводить влажную 
уборку и дезинфекцию.

Потолочные покрытия типа "Армстронг"

12. 5.1 п. 5.2 СП 
2.1.2.3358-16

Отделка помещений с влажным режимом 
отделений «Милосердие», 
«Психогериатрическое» 1, 2, 4, 3, 5 этажи: 
санитарные узлы, душевые, туалетные 
комнаты имеют дефекты потолков, стен, 
требуется ремонт

Отсутствием средств на текущий 
капитальный ремонт

Запланировано в 
мероприятиях по 
проведению 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 2017-
2019гг. 

13. п. 5.1 СП 
2.1.2.3358-16

«Психогериатрическое» отделение: 
выявлены дефекты поверхности стен, 
потолков, полов, столярных изделий 
(окна, двери), дефекты покрытия стен в 
коридоре, 20 палат на 5 этаже, основных 
помещений, столярные изделия окна и 
двери. Отделение «Милосердие»: 
выявлены дефекты отделки в палатах 
208, 101,

Отсутствием средств на текущий 
капитальный ремонт. Разработана 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт 5- х этажей отделений 
"Сохранные" и "Гериатрия"

Запланировано в 
мероприятиях по 
проведению 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 2017-
2019гг. 

14. 5.1 п. 5.2 СП 
2.1.2.3358-16

Отделение «Сохранные» на 2, 3, 4 
этажах выявлены дефекты 
канализационных труб в помещениях 
душевых, дефекты покрытия стен и 
потолка в санитарных узлах, следы 
протечек на потолочном покрытии 
санитарных узлах, дефекты 
потолочного покрытия в санитарной 
комнате на 2 этаже,

Отсутствием средств на текущий 
капитальный ремонт



15. п. 5.1 СП 
2.1.2.3358-16

Отделение «Сохранные»: выявлены 
дефекты поверхности стен, потолков, 
полов, столярных изделий (окна, двери) 7 
жилых комнат на 5 этаже, дефекты 
покрытия стен в бытовой комнате на 2 
этаже, дефекты покрытия стен, следы 
протечек в бытовой комнате на 4 этаже, 
дефекты покрытия дверных блоков на 2 
этаже в комнате 22, комнате 23, на 3 
этаже комнате 41, комнате 42, дефекты 
дверей (сколы, трещины) на 3 этаже 
дверь у санитарного узла комнаты № 37 
дефекты покрытия стены в душевой на 4 
этаже.

Отсутствием средств на текущий 
капитальный ремонт

Запланировано в 
мероприятиях по 
проведению 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений 2017-
2019гг. 
(капитальный


